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1. W Projekcie Wykonawczym dotyczącym przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange 
Polska S.A. wymienione są studnie z pokrywą Pioch. Orange Polska S.A. od lat nie 
stosuje już tego typu pokryw. Czy zatem należy uwzględnić pokrywę Pioch? Brak jest 
informacji o rodzaju pokryw zewnętrznych. Jakie pokrywy zewnętrzne należy 
zastosować lekkie czy ciężkie? 

2. W zestawieniu materiałów wymienione są rury PCV110/3,2, a w przedmiarach Rura 
HDPE 110/3,2. Jakie rury należy zastosować PCV czy HDPE? 


